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SAUNIER DUVAL Semiatek Condens 24 — kondenzdacidos fali gazkazan
kondenzviz elvezetés HL156 szifonnal, 40p1 csatlakozassal,
padloban felbovitve 110pT meéretre

MélyoblTtésu, alsd kifolyastd WC—csésze, mUanyaqg uldkével,
falon kivuli tartallyal, nyomodogombos kivitellel

csatorna csatlakozd meéret 110p]

szellozd vezetek meret /op]

©

Piszoar szifonnal szerelve, csatorna csatlakozd meéret o50plT,
padloban felbodvitve 110pT méretre

Mosdok, maosogatok szifonnal szerelve, csatorna csatlakozd méret 40pl,
padloban felbbvitve 110pT meéretre
egyes mosdoknal HL90Oo legbeszivot helyezunk el

B&K BK15214 — zuhanyzo folydoka
csatlakozd meérete 50pl, oldalsd lefolyast, blUzzadras szifonnal
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Fogaszati kezeldegység (meglévd)
Vizellatasa, szennyviz elvezetés és suritett levegd ellatas
kozos, padloban kialakitott csatornaban.

1/2"—o0s ivdovizesatlakozéas lehetdségének kialakTtdsa

40p1 (padléban 110p1 bévitve) csatorna—csatlakozds
lehetdségenek kialakTtasa

Az épuletbdl elvezetett gerincvezetékeket az udvaron, tisztitdoaknakban
kozos gyl jtécsatorndhoz csatlakoztatjuk. TisztTtoakna meéret 125/200/125.
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csatorna vezeték

Csatorna vezetékek anyaga:
fogyasztoknal PVC c¢cs6, ajakos gumigylurls tokkiképzeéssel
padloban fektetett KG—PVC c¢sé, ajakos gumigyurts tokkiképzéssel
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Osszegyl jtott csapadékvizet a telepl
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Csatlakozas utcal
gerincvezetékhez.
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